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SSTTXX11000000--DDFF  EExxppaannssiioonn  VVaallvveess  SSeeqquueennccee  
 
Das STX1000-DF Kühlaggregat hat zwei Expansionsventile und somit auch zwei Fühler. Die Reihenfolge 
der Fühler ist dabei so, dass in der Flussrichtung erst der Main- und dann der Bypass-Fühler angeordnet ist. 
Der Fühler unmittelbar hinter den beiden kleinen 24V Netzteilen muss auf das linke (Main-) Expansionsventil 
gehen. Der Fühler auf der Erkerseite geht auf das rechte  (Bypass-) Expansionsventil. 
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